
Заказчик: ИП ООО «Sanoat Energetika Guruhi» 

 

Назначение: охрана объектов УПГР  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ 

на монтаж, подключение и техническое обслуживание охранной и пожароохранной систем  

пункта хранения ЗРИ на базе УПГР 

 

1 Объект охраны:  

Пункт хранения закрытых радиоактивных источников типа модуля-контейнера на производственной базе 

УПГР в г. Бухара (приложение 1). 

 

2 Требования к Участнику: 

2.1. Установка системы охранной и пожароохранной сигнализации должна выполняться собственными 

специалистами Исполнителя, прошедшими соответствующую подготовку 

2.2. Наличие инженерно-технического персонал Участника. 

2.3. Юридическое лицо должно осуществлять деятельность не мене 3-х лет. 

2.4. Наличие у организации специального оборудования для тестирования охранных извещателей и 

приборов, оборудования для проверки работоспособности охранной автоматики и систем охранной 

сигнализации. Необходимо предъявить оборудование и удостоверения по квалификации персонала до 

заключения договора и начала производства работ на объекте. 

 

3 Исполнитель должен: 

3.1. Иметь действующую лицензию на осуществление охранной деятельности, выданной участнику 

закупки в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. 

3.2. Иметь действующее разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов, выданное 

соответствующим органом Республики Узбекистан. 

3.3. При оказании услуг использовать материально-технические ресурсы, соответствующие нормам и 

правилам Республики Узбекистан. 

 

 

4 ОПИСАНИЕ УСЛУГИ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

4.1. Обеспечение круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика, с применением систем(ы) 

централизованного мониторинга в целях организации оперативного реагирования при поступлении 

информации о проникновении (попытке проникновения), а также пожароохранна объекта Заказчика. 

Использование в целях охраны технических и иных средств (КТСО), не причиняющих вреда жизни и 

здоровью граждан, и окружающей среде, средств оперативной радио- и телефонной связи. 

4.1.1 Объектовая подсистема - комплекс технических средств охраны (КТСО). 

4.1.1.1. Система охранной и тревожной сигнализации (СОТС): 

- предназначена для оперативного и гарантированного обнаружения и оповещения службы безопасности о 

несанкционированном доступе на охраняемый объект (дистанционное информирование о 

несанкционированном доступе на Пункт централизованной охраны УВД - Национальной гвардии по 

г. Бухаре). Система тревожной сигнализации предназначена для вызова группы экстренного реагирования 

на охраняемый объект в случае возникновения нештатных ситуаций (разбойных нападений, попыток 

грабежа, хулиганских действий), в которых могут пострадать жизнь и здоровье персонала, а также 

причинен материальный ущерб. 

4.1.2. Подсистема передачи информации: 

- предназначена для передачи информации между подсистемами объектовыми и подсистемой пультовой и 

представляет собой совокупность совместно действующих технических средств и модулей, объединенных 

каналами передачи информации. 

4.1.3. Подсистема пультовая: 

- предназначена для приема, обработки, регистрации, представления в заданном виде и хранения 

тревожной, контрольно-диагностической, служебной и другой информации, подсистем(ы) объектовых(ой), 

подсистем(ы) передачи информации. 

4.2. Задача Услуги  - заключение под охрану и пожароохрану объекта Заказчика с имеющимися у Заказчика 

КТСО. 

4.2.1. Имеющиеся у Заказчика КТСО, необходимые для реализации услуги Исполнителем: 



Наименование Тип Завод-изготовитель Кол-во 
Дата 

изготовления 

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный 
ППКОП «СИГНАЛ-20» АО «Радий» 1 2021 

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный 
ППКОП «Гранит-4» 

НПО «Сибирский 

Арсенал» 
1 

11.2021 

Прибор приемно-контрольный 

охранно-пожарный 
ППКОП «С2000-4» 

ЗАО НВП 

«Болид» 
1 

10.2021 

Источник вторичного 

электропитания 

резервированный  

СКАТ-1200, исп. 6 ПО «Бастион» 1 

10.2021 

Термостат «АКБ-12/7» ПО «Бастион» 1 02.2021 

Оповещать охранно-пожарный 

комбинированный  
«Маяк-12-К» 

«Маяк-24-К» 

ООО 

«Электротехника 

и автоматика» 

2 

11.2021 

Оповещать охранно-пожарный 

световой «Люкс-12/24/220/220-Р» 

ООО 

«Электротехника 

и автоматика» 

1 

05.2021 

Устройство коммутационной 

УК-ВК/02 
АЦДР.425412.002-02 АО «Радий» 1 

11.2021 

Считыватель АЦДР.685151.001ЭТ АО «Радий» 1 11.2021 

Извещатель пожарный дымовой 

оптико-электронный 
ИП-212-45 АО «Радий» 2 

2021 

Извещатель охранный 

поверхностный вибрационный  
«Шорох-2» АО «Риэлта» 4 

12.2021 

Извещатель охранный объемный 

оптико-электронный 

«Фотон-12» ЗАО «Риэлта» 
2 

11.2021 

 

4.3. При необходимости Исполнитель за свой счет приобретает необходимые технические элементы 

КТСО, вспомогательные материалы, инструменты и оборудование, которые должны иметь 

сертификаты качества, гарантийный срок на оборудование не менее 12 месяцев с момента установки 

на объекте. 

4.4. Исполнитель самостоятельно рассчитывает и учитывает в работе расстояние от объекта охраны до 

пункта охраны Заказчика (КПП), где необходимо также установить пульт извещения о срабатывании 

охранной и пожароохранной сигнализации. Если для реализации Услуги требуется возведение траншеи для 

прокладывания коммуникации - Исполнитель выполняет собственными силами и за свой счет (привлечение 

субподряда допускается). 

4.5. Исполнитель самостоятельно обеспечивает выведение и техническое согласование системы охраны и 

пожароохраны Объекта на пульт Национальной гвардии по городу Бухара. 

4.6. Обеспечение КПП Заказчика тревожной кнопкой – обязательно. 

4.7. В рамках закупки/тендера Исполнитель обязан проводить ежемесячное техническое 

обслуживание КСТО. Сроки ТО согласовываются с Заказчиком. 

4.8. В случае выхода из строя (в т.ч. после окончания гарантии) элементов КСТО Исполнитель должен 

провести ремонт и замену данного элемента (узла). 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

5.1. Требования к срокам начала и окончания оказания услуг. 

5.1.1. Начало оказания услуг – с момента подписания. 

5.1.2. Окончание оказания услуг до 31.12.2023 года. 

5.2. Место оказания услуг: производственная база УПГР, г. Бухара, ул. Халклар Дустлиги, дом 208, 

кадастровый номер 20:12:01:18:0746:0001 

 

6 ХАРАКТЕРИСТИКИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ 

6.1. Требования Заказчика к обеспечению круглосуточной централизованной охраны Объектов Заказчика с 

применением технических систем(ы) охраны в целях организации оперативного реагирования при 

поступлении информации о проникновении (попытке проникновения). 



6.2. Реализовать комплекс технических мероприятий (в том числе с применением технических средств) по 

созданию охранной и пожароохранной системы оповещения ответственных лиц Заказчика и Национальной 

гвардии РУз в г. Бухара при поступлении сигнала «Тревога» путем передачи данных. 

6.3. Организовать и обеспечить ежемесячное обслуживание технического состояния оборудования 

охраняемого объекта, при необходимости провести ремонт. 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7.1.Требования к качеству оказываемых услуг 

7.1.1. Оказываемые услуги должны соответствовать требованиям государственных стандартов Республики 

Узбекистан, а услуги и оборудование - соответствовать законодательству Республики Узбекистан. 

7.2. Условия оказания услуг 

7.2.1. Подключение объекта к Пункту централизованной охраны (далее - ПЦО, мониторинговый 

центр Национальной гвардии РУз по г. Бухара): 

7.2.1.1. Исполнитель обязан принять, адаптировать (синхронизировать) и подключить на Пункт 

централизованной охраны (мониторинговый центр) действующие системы безопасности, смонтированные 

на Объекте Заказчика. 

7.2.1.2. Срок подключения объектового оборудования по мониторинговому центру Исполнителя - в течение 

1 дня после подписания договора. 

7.2.2. Действия Заказчика по постановке объекта под охрану и снятия с охраны регулируются инструкцией 

пользователя, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком. 

7.2.3. Режим охраны объекта на ПЦО: 

7.2.3.1. Готовность к работе электронных технических средств наблюдения и охраны, каналов связи, 

используемых для наблюдения за объектом, приема и передачи служебной информации (тестирующих 

сигналов и сигнала «Тревога») - круглосуточно. 

7.2.3.2. В случае невозможности принять Объект под охрану системами охранно-пожарной сигнализации 

Исполнитель обязан оповестить Заказчика и за свои средства заменить необходимый технический узел/ 

элемент (ы). 

7.2.4. При использовании телефонных каналов связи объекта для передачи служебной информации 

(сигнала «Тревога», тестирующих сигналов и проч.) смонтированных на объекте электронных средств 

систем безопасности, Исполнитель обязан обеспечить такой порядок передачи информации, который 

исключает необходимость оплаты Заказчиком услуг междугородней телефонной связи. 

7.2.5. Оборудование и обеспечение объекта Заказчика под охрану выполняется Исполнителем за счет 

собственных средств. Обеспечение установленного режима охраны объектов, на которых имеется 

техническая система безопасности (охранная сигнализация и т.д.) Заказчика, монтируется 

Исполнителем (по согласованию Сторон).  
7.2.6. Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану помещений Заказчика после 

завершения капитального ремонта. 

7.2.7. Исполнитель предусматривает возможность принятия под охрану объект Заказчика, ранее не 

находившихся под охраной. 

7.2.8. Исполнитель предусматривает возможность выведения сигнала о срабатывании охранной 

системы Объекта на КПП Заказчика (по согласованию с Заказчиком). 
7.2.9. Заказчик оповещает Исполнителя за 5 суток о проведении капитального ремонта помещений и 

переоборудования объектов, об изменении на них режима работы, профиля работы, появления новых или 

изменения мест хранения ценностей, а также о проведении мероприятий, вследствие которых может 

потребоваться изменение характера охраны. Сообщает заранее о переустановке крупногабаритной мебели, 

оборудования в помещениях, охраняемых датчиками. 

7.2.10. Права и обязанности Сторон при обеспечении режима охраны объектов. 

7.2.11. Исполнитель имеет право привлекать к оказанию услуг по договору третьих лиц, при условии 

наличия у них соответствующей лицензии на данный вид деятельности, оставаясь в полном объеме 

ответственным перед Заказчиком за их действия и оказанные таким образом услуги. 

7.2.12. Заказчик имеет право проверять готовность систем безопасности на объекте по следующему 

перечню: 

- готовность охранной, тревожной и охранно-пожарной сигнализации к выдаче тревожного сигнала на ПЦН 

охраняющей организации с его идентификацией; 

- время прохождения тревожного сигнала; 

- время прибытия ГБР. 

 



8 Требования к конфиденциальности 

8.1. По взаимному согласию сторон конфиденциальной признается конкретная информация, касающаяся 

предмета оказания услуг, хода их выполнения и полученных результатов. Исполнитель обязан обеспечить 

защиту конфиденциальной информации, ставшей ему доступной. Исполнитель гарантирует соблюдение 

третьими лицами условий конфиденциальности. Вышеперечисленные обязательства действуют во все 

время оказания Исполнителем услуг, а также в течение трех лет после окончания этих услуг. 

 

 

 

Согласовал: 

 

Начальник УПГР                                                                                                                   Сагатдинов Э.Л. 

 

 

 

Разработал: 

 

Главный инженер УПГР                                                                                                         Саяхов А.Р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

 

Схема размещения объекта охраны 

 

 


